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ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS
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BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM
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Viktors Akentjevs, 3-00893
BŪVPROJEKTA  VADĪTĀJS

(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)

(DATUMS) (PARAKSTS)

BŪVPROJEKTA ELT
DAĻAS VADĪTĀJS

ŠĪ BŪVPROJEKTA
RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO
AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

elektroapgādes ārējo tīklu

Gatis Bandenieks, 3-00450

OBJEKTA NOVIETOJUMS

LapaStadijaRasējums

Objekts/Adrese

Pasūtītājs

Olaines novada pašvaldība

ELT-1
Mērogs Projekta Nr.

Būvprojekta
vadītājs

BP
- 20-17

Daļas vadītājs

Projektēja

G.Bandenieks

M.Nomme

10.2017

Vispārīgo datu lapa

Pasūtījuma Nr.

V.Akentjevs

Būvprojekta izstrāde gājēju celiņam (Jaunolaine-Lubauši) izbūve Jaunolainē

ONP 2016/49

1/6

Lapa/Lapas

BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004

SIA "CEĻU KOMFORTS"

tālr./fakss +371 67327314
mob. 29129063

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

10.2017

10.2017

 RASēJUMU SASTĀVS

RASēJUMA Nr. NOSAUKUMS PIEZĪMES

ELT-1 Vispārīgo datu lapa

ELT-4 Apgaismojuma tīklu principshēma

-
ELT-2-3 Būvprojekta ģenerālplāns. Elektroapgāde, ārējie tīkli M 1:500

-
ELT-5 Materiālu specifikācija -
ELT-6 Darbu apjomi -

SIA "ENERGOPROJEKTS"

Kārtas Nr. Tehniskie rādītāji
1. 1.kārtas pazemes kabeļlīnijas garums - 961m
2. 1.kārtas jaunie apgaismojuma stabi, h=6.0m - 24gab.

ELT-2

3. 1.kārtas pārceļamie apgaismojuma stabi, h=6.0m - 1gab.
4. 1.kārtas jaunizbūvējamās sadalnes (AVS) - 1gab.

ELT-2

ELT-3


